QN infratréia

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE TROIA DO CONCELHO DE GRANDOLA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagao da qualidade da agua da rede publica, através de analises 1° TRIMESTRE 2018

periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua para 2018 (PCQA) aprovado pela autoridade competente 1 Janeiro a 31 de Margo

(ERSAR). de 2018
‘ S— Expresséo dos | Valor Paramétrico (vP) Valores Determinados | N.° A_na'|lises | % Cumprimento do ‘ N.° Andlises (PCQA) LA Ar}é!ises
| Resultados | Minimo Miximo superiores VP VP | Agendadas = Realizadas =~ Realizadas
[Escherichia Coli Ne/100 ml 0 0 0 0 100% 1 3 3| 100%
Bactérias Coliformes NeA00 mi 0 0 0 0 100% | 3 3 100%
\Desinfectante Residual mg/l Sem VP 0,39 0,58 - - 3 3 1 100%
‘Aménio mg/l NH, 0,5 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 ‘ 100% i
N® colénias a 22°C Ne/ml Sem alteragéo anormal ] 0 — — 1 1 | 100%
\N° colonias a 37°C Ne/ml Sem alterag&o anormal 0 0 - - 1 1 100%
| Condutividade uSicm a 20°C 2500 1100 1100 0 100% ‘ 1 1 100%
|Cor mg/l PtCo 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
\pH un. de pH z65e=9 8,1 81 0 100% 1 1 100%
|Manganés ug/ 50 <15 <15 0 100% 1 | 1 100%
Nitratos Mg/ NO; 50 <2 <2 0 100% . 100%
Oxidatilidade mgi O, 5 <1 <1 0 100% U i 100%
Cheiro a 25°C Factor diluigdo 3 <1 <1 0 100% 1 | 1 100%
Sabor a 25°C Factor diluigao 3 <1 <1 0 100% 1 | 1 100%
| Turvagdo UNT 4 0,63 0,63 0 100% 1 | 1 | 100%
Aluminio pgll Al 200 — - — = e | o w =
Clostridium Perfringens N%/100 mi 0 - - - = = = | 2
\Antiménio ugA Sb 5 — = = = m — -
Arsénio po/l As 10 - - — — | o S - .
iBenzenD uagl 1 —_ - & i e = ‘ i i
'Benzo{a)pireno ug/ 0,01 - - - L = - 3 i |
Boro mg/l B 1 - = = = = . =5 I
|Bromatos Hgh BrO; 10 = i o 0 . - ; - !
Cadmio pg/l Cd 5 — - - — = £ f LES I
|Célcio mgll Ca Sem VP - - - - = = : — g
Chumbo pgl Po 25 — - - — - 2 = |
Cianetos pg/ CN 50 B = = = = o = |
Cobre mg/l Cu 2 — — fe o | = | o SN
Cromio pgll Cr 50 = = . - o= = o
1.2 - Dicleroelano g 3 — - - = = [ = =
Dureza total mg/l CaCO, Sem VP = = = = | - | - -
|Enterococos N°/100m| 0 = = = = ' = : - =
|Fluoretos mg/l F 1.5 - - - - - | = s
jMagnésio mg/l Mg Sem VP = = = — — - —
\Mercario Mg/l Hg 1 — — — = - = | e
|Niquel po/ Ni 20 - - - = = e e
|HAP [ pg/l 0.1 - — — S - — -
3 Benzo(b)fiuoranteno | — o s B " = i
Benzofghi)perileno - - = 2 5 2 2 =
Benzokjfluoranteno - - s oo A - ! bl
| Indeno(1,2,3-cd)pireno - = £ . =5 s o g
|Nitritos mg/l NO; 0.5 i il e o i 2 s
'Selénio Hg Se 10 = = o = | - I R
|Cloretos mgll Cl 250 s i L o | = = | a2
Tetracloroeteno Mg/l 10 . = - £ - - ' =
Tricloroeteno Mgfl 10 - - - — s u 2
| Trihalometanos g/l 100 s = - = B - _
Bromodiclorometano - — — = = o e s
Bromoférmio | - - -— s s s | @ )
Cioroférmio - s = — e - - |
Dibromoclorometana i = - i S s . ez |
Sadio mg/l Na | 200 — - = Sl e - = |
Sulfatos mg/l SO, | 250 S = - i = Ir i ‘
iFerro ugll Fe 200 — — - — - = o |
Alfa Total BalL 01 — - - == - - £
Beta Total Ball 1 - - - - = = = ‘
Dose Indicativa Total mSv/ano 0,1 - - - - = o ‘ = \
Radéo BalL 500 - - - = e e i e 1
Resumo:

No 1° Trimestre de 2018 foram realizadas 3 analises em 3 pontos de amostragem da rede de distribuicao de dgua da Zona de Abastecimento de Troia, as quais deram cumprimento

aos valores paramétricos fixados na legislagao em vigor.

Em conformidade com o n.° 2 do Artige 17° do D.L. n.° 306/2007, de 27 de Agosto, o presente edital devera permanecer afixado até & sua substituigdo pelo edital seguinte.
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